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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Предмет на поръчката: 

„Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация“. 

 

2. Пълно описание на поръчката и технически изисквания към 

изпълнението: 

Системата от пожароизвестителни датчици е разгъната и ще обхване 

работните помещения на администрацията, приемните кабинети и складовите 

помещения на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД.  

Разположението на пожароизвестителните датчици е предвидено така, че 

да осигури покритие на охраняваните помещения в съответствие с нормите, 

изисквани от производителя.    

Инсталацията ще се подвърже към две пожароизвестителни централи с 

капацитет всяка по 32 зони, намиращи се на втори етаж в стая с постоянно 

дежурство. Централите се захранват от мрежа 220 v/50 hz от самостоятелен токов 

кръг и резервирано от вградени акумулаторни батерии 2 х 12v/7Ah. Те са защитени 

от неправомерна намеса чрез секретен ключ и електронен код. За ръчно задействане 

на системата се предвиждат ръчни пожароизвестителени бутони, разположени на 

видно място по пътя на евакуация. 

Окончателното приемане на извършените дейности се осъществява след 

приключване на 72 часова ефективна проба и съставяне на Приемо-предавателен 

протокол.След подписването на протокол за проведена 72- часова проба 

системата се пуска в редовна експлоатация.  

Назначават се длъжностни лица за зачисляване на системата и такива, 

отговорни за експлоатацията и контрола на състоянието на ПИС. Персонала се 

запознава с действието на системата, а непосредствено до контролния панел се 

поставя подробна инструкция за устройството на системата и експлоатацията й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

 

№ ОПИСАНИЕ М-ка К-во 

  АДМИНИСТРАЦИЯ     

I. Доставка и монтаж на пожароизвестителна техника 

1 

Smartline 036/4 Пожароизвестителен и гасителен панел с 4 

зони (до 36) "INIM" /или еквивалент/ бр. 1 

2 

Разширител за панел "INIM" SmartLine/8Z - 8 линии/или 

еквивалент/ бр. 1 

3 Акумулаторни батерии 12в/18Ач бр. 2 

4 

Датчик серия IRIS димнооптичен ID 100 "INIM”/или 

еквивалент/ бр 30 

5 

Стандартна основа ЕВ0010 "INIM" за пожарен датчик /или 

еквивалент/ бр. 30 

6 Ръчен бутон "IRIS" IC0020 /или еквивалент/ бр. 2 

7 

Сирена със строб лампа за вътрешен монтаж SV2002F /или 

еквивалент/ бр. 2 

8 Паралелен светлинен сигнализатор бр. 22 

9 Програмиране на пожароизвестителна централа  бр. 1 

10 Единични изпитания бр. 58 

11 72 часова проба бр. 1 

II. Инсталационни работи     

1 Доставка и полагане кабелен канал 25x16,5мм  м. 20 

2 Доставка и полагане на кабел пожарен 2x0,5мм  м. 50 

3 Доставка и полагане кабелен канап 40х20мм м. 30 

4 

Доставка и полагане на кабел FTP Cat5e CU 4x2x0,22мм 

/или еквивалент/ м. 70 

5 Пробиване на отвори в тухлена стена бр. 40 

6 Консуматив бр. 1 

  ПРИЕМНИ КАБИНЕТИ     

1 Доставка и монтаж на пожароизвестителна техника 

1 
Датчик серия IRIS димнооптичен ID 100 "INIM" /или 

еквивалент/ 
бр. 20 

2 
Стандартна основа ЕВ0010 "INIM" за пожарен датчик /или 

еквивалент/ 
бр. 20 

3 Ръчен бутон "IRIS" IC0020 /или еквивалент/ бр. 1 

4 
Сирена със строб лампа за вътрешен монтаж SV2002F /или 

еквивалент/ 
бр. 1 

5 Паралелен светлинен сигнализатор бр. 16 



6 Препрограмиране на пожароизвестителна централа бр. 1 

7 Единични изпитания бр. 38 

8 72 часова проба бр. 1 

II. Инсталационни работи     

1 Доставка и полагане кабелен канал 25x16,5мм  м. 70 

2 Доставка и полагане на кабел пожарен 2x0,5мм  м. 210 

3 
Доставка и полагане на кабел FTP Cat5e CU 4x2x0,22мм 

/или еквивалент/ 
м. 70 

4 Пробиване на отвори в тухлена стена бр. 25 

5 Консуматив бр. 1 

  СКЛАДОВЕ     

1 Доставка и монтаж на пожароизвестителна техника 

1 
Датчик серия IRIS димнооптичен ID 100 "INIM" /или 

еквивалент/ 
бр. 54 

2 
Стандартна основа ЕВ0010 "INIM" за пожарен датчик /или 

еквивалент/ 
бр. 54 

3 Ръчен бутон "IRIS" IC0020 /или еквивалент/ бр. 3 

4 
Сирена със строб лампа за вътрешен монтаж SV2002F /или 

еквивалент/ 
бр. 3 

5 Паралелен светлинен сигнализатор бр. 34 

6 Препрограмиране на пожароизвестителна централа бр. 1 

7 Единични изпитания бр. 94 

8 72 часова проба бр. 1 

II. Инсталационни работи     

1 Доставка и полагане кабелен канал 25x16,5мм м. 700 

2 Доставка и полагане на кабел пожарен 2x0,5мм  м. 1300 

3 
Доставка и полагане на кабел FTP Cat5e CU 4x2x0,22мм 

/или еквивалент/ 
м. 140 

4 Пробиване на отвори в тухлена стена бр. 25 

5 Консуматив бр. 1 

 


